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Завдання на курсове проектування 
Завданням курсового проектування є  вивчення фізичних явищ і перехі-
дних процесів в системі автоматизованого електроприводу "Керований пере-
творювач – Двигун" ( КП-Д) і "Генератор – Двигун" (Г-Д). 
Проектування складається з двох частин  – дослідження системи УП – Д 
і дослідження системи Г-Д.  
  Даними для проектування  є  номінальні дані приводного двигуна.  
У першій   частині треба за  наявними даними 
-   провести вибір керованого перетворювача (УП), описати його дію, 
оцінити його динамічні властивості в системі приводу; 
- розрахувати    статичні характеристики електроприводу в системі  КП-
Д ; 
- проаналізувати динамічні властивості розімкненої системи  КП-Д   ме-
тодом   логарифмічної амплітудної характеристики (ЛАХ) системи; 
- провести вибір ПІ-  регулятора з   визначенням параметрів його елект-
ронної схеми, схему  навести  на ескізі в системі приводу; 
- проаналізувати динамічні властивості замкнутої системи  КП-Д мето-
дом  її ЛАХ. 
У другій  частині  треба:  
-    навести графічну схему системи Г-Д і її опис; 
 - провести вибір генератора і його приводного асинхронного двигуна; 
- розрахувати    статичні характеристики електроприводу в системі Г-Д, 
провести їх порівняння  з характеристиками в системі  КП-Д; 
- визначити коефіцієнт форсування обмотки збудження генератора і ве-
личини опорів в колі  збудження генератора; 
- проаналізувати динамічні властивості розімкнутої системи Г-Д    за 
допомогою  логарифмічної амплітудної характеристики (ЛАХ) системи, а та-
кож   структурну схему системи замкнутого підлеглого регулювання; 
- провести розрахунок замкнутої системи підлеглого регулювання в сис-
темі Г-Д   оцінкою динамічних властивостей останньої; 
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-провести  розрахунок перехідних процесів в колі збудження генератора 
і в силовому   колі Г-Д при розімкнутій системі управління. 
-  зробити висновки  по роботі. 
 
Зміст  пояснювальної записки  
1. Титульний  аркуш  за   затвердженою  в Академії формою 
2.   Завдання на проектування 
3.   Зміст 
4. Головна частина , що  містить розділи проекту відповідно до пунктів   
5.  Список використаної літератури 
Обсяг записки складає 20 – 30 сторінок. 
 
Вимоги до оформлення проекту 
Оформлення проекту проводиться відповідно до вимог ЄСКД і норма-







Завдання автоматизованого електроприводу полягає в автоматичному 
регулюванні заданих параметрів (координат) електроприводу або забезпечення 
необхідної функції зміни останніх. 
Автоматичне регулювання в динамічному режимі виконується за допо-
могою регулятора. Завданням регулятора є компенсація впливу інерційних еле-
ментів системи. В інерційних елементах системи запасається енергія, вони ха-
рактеризуються відповідними постійними часу Т, що визначають в системі 
вплив тієї чи іншої інерційності. Постійні часу визначають час перехідного про-
цесу,  а також час регулювання величини і швидкодію системи. 
Основними  методами аналізу систем автоматизованого електроприводу 
є методи теорії автоматичного управління (ТАУ), що подаються у відповідному 
навчальному курсі. 
Як об'єкт регулювання розглянемо приводи, що зведені до одномасової 
системи (жорсткої механічної ланки) з лінійною або лінеаризованою характе-
ристикою двигуна: 
)()1( 0 ωωβ −=+ эрТМ .     (1) 


















Рис. 1 - Структурна схема приводу  з лінійною характеристикою 












Узагальнена схема КП-Д (керований перетворювач – двигун) доповнює   
вище наведену структурну схему ланкою керованого перетворювача  і має ви-
гляд  
         
 
Рис. 2 -  Структурна схема приводу  КП-Д 
           
  1 Автоматичне регулювання моменту в системі КП- Д 
У загальнопромислових системах автоматизованого електроприводу 
виникає завдання керування функцією моменту приводних двигунів. Така ситу-
ація особлива  актуальна у верстатному, ліфтовому, металургійному приводі. 
Вона повинна забезпечувати вимоги допустимого стабільного прискорення 
(ліфт), допустимих зусиль різання ( верстати), зусилля і прискорення при   про-
каті металу (прокатне виробництво) тощо. 
Структурна схема контуру регулювання моменту (струму)   наведена 
нижче:        
 










































Передавальна функція (ПФ)    рМW  компенсує  вплив електричної інер-
ційності силового  кола ( з постійною часу  эТ  ). 
Завданням вибору   є  досягнення бажаного  вигляду  ЛАЧХ (логариф-
мічної амплітудно -частотної характеристики системи). Зразковий вид бажаної 
ЛАЧХ   наведено нижче на рисунку. 









            
 
Рис. 4 - Вид ЛАХ контуру регулювання 
 
Особливістю бажаної   ЛАЧХ є  нахил асимптоти в області частоти зрізу  
сΩ  в -20 дБ/дек, що   є умовою достатнього запасу стійкості регулювання  за 
фазою та   динамічних властивостей   в середньочастотній області.  
Вибір  регулятора   виконуєтьсяз метою максимального досягнення ба-
жаного  вигляду ЛАЧХ, виходячи з ЛАЧХ розімкнутої системи об'єкта регулю-
вання. Застосовується метод послідовної корекції контуру регулювання ( підле-
глих контурів), який   тут наведений для одноконтурної системи. 











































































   (4) 
Сюди ж відносяться постійні запізнювання  Пτ , постійні  фільтрів Тф   для ти-
ристорних перетворювачів частоти у випадку асинхронного приводу, або пере-
творювачів напруги у випадку приводів  постійного струму. 
Отже, маємо пропорційно- інтегруючий (ПІ)  регулятор. 
Завданням цього розділу є визначення параметрів ПІ- регулятора, ви-
значення динамічних показників системи приводу  КП-Д з побудовою ЛАЧХ 
контуру регулювання на базі двигуна постійного струму незалежного збуджен-
ня. Контур регулювання моменту в цій системі відповідає контуру регулювання 
струму  через пряму залежність останніх величин. Настройка регулятора про-
водиться на технічний (модульний) оптимум (ТО, МО), тобто  прийняте 2=Ма . 
Даними для розрахунку є номінальні дані двигуна відповідно до додатку 1:  
- номінальна потужність нР , кВт; 
- номінальна напруга нU , В; 
- номінальний струм нI , А; 
- номінальна частота обертання нn , об/хв; 
- активний опір якірного ланцюга двигуна в нагрітому стані aR , Ом; 
- число полюсів двигуна 2р; 
- тип обмотки якоря, визначуваний числом її паралельних гілок, 2а; 
- число активних провідників якірної обмотки, N 
 
 Дані перетворювача: 
- номінальна напруга перетворювача пнU , В; 
- номінальна напруга управління унu , В; 
- опір силового ланцюга перетворювача прR , Ом; 
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- постійна часу перетворювача, µT ,с 
  
Датчики та  шунти: 
- вимірювальний струм шунта, А; 
- вимірювальна напруга шунта, шu ,В; 
- коефіцієнт передачі датчика струму дтк  
 
Механічна частина приводу: 
- момент інерції якоря, кг×м2; 
- коефіцієнт інерції приводу JK ; 
- коефіцієнт навантаження приводу ЗK  
 
Визначимо параметри схеми. 





к = .        (5) 
2. Сумарний опір якірного ланцюга 
 ОмRRR прaa ),(1.1 +=Σ  .     (6) 
Тут коефіцієнт 1,1 враховує опір сполучних дротів. 











7.0 .      (7) 








Т  .       (8) 











ккk =⋅= ,  .    (9) 
Прийнято ,2 отзт RR =  тоді 
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дтшот ккк 2= . 
Вид схеми електроприводу з ПІ – регулятором наведений нижче на 
рис.5.  Дану схему слід навести в записці. 
   
Рис. 5 - Схема приводу системи  КП-Д з Пі-регулятором 
  








W отразМ .     (10) 
 






































Використовуючи отримані вирази,  навести в одних логарифмічних ко-
ординатах ЛАХ об'єкта регулювання (ОР), ЛАХ ПІ-регулятора, і кінцеву ЛАХ 
розімкнутого струмового контуру регулювання. 
Для реалізації згаданих ЛАХ передавальні функції рМорМразМ WWW ,,  
записують у вигляді  
)()()()( ωωω jVUjWpW +== .    (13) 
 
Змінюючи частоту в діапазоні ∞<≤ ω0 , на комплексній площині мож-
на побудувати годограф АФЧХ для орМразМ WW , . Користуючись критерієм 
Найквіста за отриманими годографами можна досліджувати запас стійкості си-
стеми. Якщо годограф АФЧХ розімкненої системи не охоплює точку з коорди-
натами 
 (-1, j0), то замкнута система САР стійка. Відстань годографа від  точки з коор-
динатами (-1, j0) визначає запас стійкості за  коефіцієнтом підсилення, а кут, 
прилеглий до вектора 1)( =ΩссА  визначає запас стійкості системи за фазою. 
(Тут і далі Ωс –  частота зрізу, при якій амплітуда дорівнює 1, відповідно лога-
рифм ЛАХ відповідає перетину характеристики з віссю абсцис (віссю Ω ). 














= ,     (14) 
 
де зч UU , - коефіцієнти при дійсних частинах поліномів чисельника і 
знаменника  частотної передавальної функції системи W , зч VV ,  - відповідно 
коефіцієнти при уявних частинах поліномів чисельника і знаменника  частотної 
передавальної функції системи . 




=f . Для зручності частотні характеристики відкладаюємо графічно в лога-
рифмічному масштабі – логарифм частоти дає "декади", які рівномірно розді-
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ляють вісь частот, логарифм амплітуди відкладаємо по осі ординат у вигляді 
"децибелів" )lg(20 A . 



























arctg −= .   (15) 
 
Величину фазового кута відкладаємо в градусах або радіанах. 
На графік амплітудної логарифмічної характеристики наносимо асимп-
тоти, враховуючи, що при побудові асимптотичної  характеристики сполучні 








э =Ω=Ω      (16) 
Нахил асимптот для частот, що перевищують частоту суміжності для 
ланки першого порядку дорівнює -20 дБ/дек, а для ланки другого порядку  - від-
повідно , -40 дБ/дек. 
На побудованих частотних характеристиках визначають також запаси 
стійкості  з посилення і за фазою, як і при побудові годографа. Запас стійкості з 
посилення визначається на частоті, для якої o180−=ϕ , а запас стійкості за фа-
зою визначають за ФЧХ на частоті зрізу сΩ . 
 
 
7. Визначення параметрів регулятора (синтез схеми регулятора). 
 








ост ==     
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 14
ЧАСТИНА 2.  Дослідження системи генератор – двигун (Г-Д) 
 
2.1 Вибір генератора. Опис схеми Г-Д 
Опис схеми і системи Г-Д 
 
 
Рис. 6 - Схема ланцюгів керування системи Г-Д 
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Рис. 7 - Схема системи Г-Д 
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Опис роботи електроприводу системи генератор-двигун 
Схема регулювання і силова частина системи генератор - двигун (рис. 
6,7) передбачає дві робочі швидкості обертання двигуна М1: головну (номінальну)   
нω  і допоміжну, рівну 0,5 нω . Управління системою здійснюється за допомогою 
командоапарату S5, який має п'ять положень. У положенні 1 двигун М1 працює 
на головній характеристиці; переведення командоапарату S5 в положення 2 
забезпечує обертання двигуна на допоміжній швидкості (0,5). 
У положенні 3 обмотку збудження генератора LG1.2 відключено. У 
положеннях 4 і 5 двигун М1 обертається в протилежному напрямі (реверс) 
відповідно із швидкістю 0,5 нω  та  нω  При номінальній швидкості обертання 
електродвигуна М1 в коло збудження генератора LG1.2 вводяться резистори  R1 
і R2 при допоміжній швидкості – R1, R2, R3. Пуск електродвигуна здійснюється 
з форсуванням збудження генератора шляхом закорочування на час перехідного 
процесу резисторів R2 і R3 контактами контактора К5. Виключення форсування 
виконується за допомогою реле напруги К6 і К7, підключених на шини генера-
тора G1 і налаштованих на напругу, відповідну значенню вибраної швидкості 
двигуна. Зупинка електродвигуна відбувається при переміщенні командоапарату 
в положення 3, при цьому зменшення енергії магнітного поля збудження генера-
тора відбувається в контурі "обмотка збудження LG1.2 - розрядний резистор 
R4".  
Схема забезпечує захист електроприводу від: 
- зниження струму збудження двигуна більше ніж допустимий за допомогою ре-
ле переривання поля К9; 
- перевищення напруги генератора більше допустимого значення - реле К8; 
- захист за максимальним струмом - реле К11; 
- нульовий захист (від самозапуску після короткочасного зникнення напру-
ги) - реле К1. 
Всі реле захисту діють на реле нульового захисту, яке вимикає обмотку 
збудження генератора. 
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У даному розділі пояснювальної записки необхідно навести схему електро-
приводу системи генератор-двигун, з'ясувати призначення усіх елементів схеми 
і закономірність їх вибору, розібратися самостійно і описати підготовку схеми 
до роботи, а також її роботу під час запуску і розгону двигуна до головної і до-
поміжної швидкості обертання, реверс і зупинку. 
 
 
2.2 Вибір генератора і його приводного асинхронного двигуна 
 
Вибір генератора проводять за номінальними даними двигуна, при цьо-
му номінальна напруга    генератора повинна дещо (на 5%) перевищувати номі-
нальну напругу двигуна, а номінальний струм генератора повинен бути більше 
номінального струму двигуна ( в розумних межах). 
Технічні дані генераторів і їх характеристики намагнічення наведені в 
додатку Б. 
Разом з номінальними даними генератора слід провести побудову : 
- характеристики намагнічування генератора )( гг FfФ =  ; 
- характеристики холостого ходу генератора при номінальній частоті 
обертання нгω  )( вгг IfЕ = . 









ωω ×== ггггг nгдеФсE .    (18) 
 
2.3  Розрахунок і побудова статичних характеристик приводу Г-Д. 
Температурний коефіцієнт опору =1,24 
Падіння напруги на щітковому контакті 8,0=∆ щU  








Довжина сполучних дротів системи Г-Д, м прийнята 20 – 30м 
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Переріз сполучного дроту, виходячи з щільності струму провідника  ве-





q = . 





r ×= 0017.0  
Загальний опір контуру Г-Д при робочій температурі, Ом   
щсоедwдwгaдaгta rrrrrrkR +++++=Σ )(   (19) 








=    (20) 
Струм навантаження, А 
ндзc IkI ×= . 
ЕРС генератора на повній кутовій швидкості, В      
  Σ+⋅= acнднддг RIФсE ω)(1       (21) 
 
Струм збудження генератора, відповідний ЕРС на повній кутовій швидкості 
1гЕ , визначений за  кривою намагнічування генератора )( вгг ifЕ =  
ЕРС генератора на половинній кутовій швидкості, В   
    Σ+××⋅= acнднддг RIФсE ω5.0)(05    (22) 
 
Струм збудження генератора, відповідний ЕРС на половинній кутовій швидко-
сті 05гЕ , визначений за  кривою намагнічування генератора )( вгг ifЕ =  
Рівняння і графіки механічних характеристик  двигуна )(Mf=ω  для ЕРС на 
повній і ЕРС на половинній швидкості в системі Г-Д порівняно з аналогічними 
характеристиками чисто двигуна 





=β   ,      (23) 
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- частота ідеального холостого ходу (ХХ) автономного двигуна на повній час-







_0ω  ,      (24) 










ω ,  (25) 






сФ 2)(β ,      (26) 
 
- частота ідеального ХХ двигуна в системі Г-Д на повній частоті обертання:   





05 =ω  .      (27) 
Нагадуємо рівняння механічної характеристики (з відповідними підстановками 
жорсткостей і частот ХХ для природних і штучних характеристик автономного 
двигуна і в системі Г-Д) : 
)( 0 ωωβ −=М . 





I .      (28) 
 
 
2.4  Визначення опорів резисторів у колі збудження генератора і  
коефіцієнта форсування збудження 
 
2.4.1 Визначення постійної часу кола збудження  генератора 
 







Т = , С       (29) 
Опір кола  збудження генератора при робочій температурі в Омах  одержуємо 
множенням номінального значення опору на температурний коефіцієнт  
  
При регулюванні швидкості, зважаючи на нелінійність магнітної характеристи-
ки генератора, індуктивність кола збудження є змінною. Власне, у формулі по-


























  (30) 
тут Фнг – номінальний потік збудження генератора, щовизначається за кривою 
намагнічення генератора за значенням номінального струму збудження внгI , 
визначеного раніше, σ=1,2 –коэффициент розсіювання головних полюсів. 
Реалізація наведеної залежності індуктивності кола збудження генератора ви-
конується або графо-аналітичним методом, або за допомогою комп'ютера у ві-
домих пакетах (MatLab, EXCEL). 
 
2.4.2 Визначення коефіцієнта форсування 
Форсуування  напруги на обмотці збудження генератора робиться для приско-
рення перехідних процесів. Контур збудження генератора представляє одну з  
самих інерційних ланок в системі Г –Д (разом з механічною інерційністю). То-
му при ступеневій дії в колі збудження генератора його ЕРС і швидкість холос-
того ходу двигуна  змінюються згідно із законом, визначуваному перехідною 
функцією інерційної ланки з постійною часу Тв 
)1(0 вTtгу ekU −−=ω  ,     (31) 












Це прискорення залежить від прикладеної до обмотки збудження генератора  
напруги. Для скорочення затримки управляючої дії в системі штучно підвищу-
ють напругу збудження генератора шляхом форсування.. Коефіцієнт форсуван-













== .     (32) 
Коли час пуску треба прийняти мінімальним, розрахунок коефіцієнта форсу-
вання проводиться таким чином. У сталому режимі напруга на обмотці збу-
дження складає  
вгвнгвн riU ×= .      (33) 
 
Приймаємо допустимий пусковий струм у системі на рівні 2 ÷2,5 кратного 
струму двигуна. 































.   (35) 
Напруга форсування, В 
вномв UkU ×= Φmax .      (36) 
За останнім значенням підбирається джерело напруги збудження на стандартне 
значення напруги (110, 220, 440, 660 В), надалі іменоване мережною напругою . 
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2.4.3 Розрахунок резисторів у  коліуправління збудження генератора. 
 Резистори 1, 2, 3 є регулювальними, резистор 4 - розрядним.  
Визначення величини опору розрядного резистора 4R  Його величина визна-
чається з умови допустимого перенапруження на обмотці генератора в момент 
його відключення, що не перевищує десятиразову напругу збудження  
вгвг URi 1041 ≤×  ,      (37) 
а також з умови обмеження струму в якірному колі системи Г-Д на рівні допус-
тимого за  перевантаженням . 


















= - постійна часу обмотки збудження генератора при її відклю-
ченні. 





























n 4= . 
Останнє трансцендентне рівняння вирішують чисельно.  
 
Визначення опору резистора R1 
Призначення резистора R1 – компенсація мережної напруги збудження при йо-
го форсуванні. Згідно схемі форсування  










Тут вгфi - струм в обмотці збудження генератора при форсуванні. У першому 
наближенні (не користуючись кривою намагнічення генератора!) вважаємо йо-
го лінійну залежність від напруги, тоді 




kI вгfR =  - струм в розрядному резисторі R4 при форсуванні. 
Але остаточно, як і в разі вибору резистора R4, отримане значення опору потрі-
бне перевірити ще й за умовою обмеження максимально допустимого струму в 






































×=      (41) 
Вибирається максимальне з двох значень R1. 
 
Визначення опору резистора R2 
Призначення резистора R2 – в забезпеченні номінальної кутової частоти 
















= ,    (42) 
( у разі негативної величини опору резистора R2, слід збільшити напругу мере-
жі збудження Uc). 
 
Визначення опору резистора R3 
Призначення резистора R3 – в забезпеченні половинної кутової частоти 
















= .   (43) 
 
 
2.5 Динамічні властивості розімкнутої системи Г-Д 
 
Приведений момент інерції в системі Г-Д 
MJ JkJ ×= , кг×м
2
  .     (44) 
Механічна постійна часу системи 
β
JTM = , С.       (45) 
Відповідно до завдання розглянемо структурну схему послідовної корекції кон-
туру регулювання струму в системі Г-Д, що складається з двох підлеглих кон-
турів. Настройка схему передбачається на технічний (модульний) оптимум 
(ТО). Вигляд схеми наведений нижче: 
 
 
Рис. 8 - Система Г-Д з підлеглим регулюванням по струму і ЕРС генератора 
 
Визначення параметрів структурної схеми підлеглого регулювання. 
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T        (46) 
















+=+=Σ    (47) 
Коефіцієнти тиристорного перетворювача в ланцюзі збудження генератора    
такі ж, як і в разі  КП-Д, визначені  в (4) і (5). 













==       (48) 






= .       (49) 
Коефіцієнт передачі зворотного зв'язку в контурі струму визначений раніше для 
системи  КП-Д  у формулах (9). 





















   (50) 
при настройці контуру на ТО. 















.   (51) 


















.    (52) 
ПФ регулятора в підлеглому контурі  струму  відповідно до алгоритму послідо-

































  (53) 
У результаті ПФ розімкнутого і замкнутого контуру системи, що компенсуєть-






















    (54) 
 
2.6  Синтез регуляторів системи і оцінка її динамічних показників  
 регулювання 
Як і в разі системи  КП-Д проводиться синтез ПІ-регуляторів ( див. формули 
(17)) - у схемі регулятора прийняти  




























Для порівняння з наведеною схемою підлеглого двоконтурного регулювання 
наводиться схема безпосереднього регулювання двох параметрів на основі ПІД- 
регулятора. Її вигляд наведений на рисунку 
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Рис. 9  - Одноконтурна схема регулювання струму і ЕРС генератора  
в системі  Г-Д 
 





































  (55) 
відповідно до настройки контурів регулювання. Тоді ПФ розімкнутої системи 







W отраз  .    (56) 
Схема ПІД- регулятора наведена на рисунку, нижче наведений  розрахунок ве-
личин її елементів (синтез). 
 






















































   (57) 
За  отриманими передавальними функціями систему підлеглого регулювання і 
системи з одним ПІД- регулятором (54, 55) побудувати ЛАХ розімкнутої сис-





Рис.11 - Вид ЛАХ розімкнутих контурів системи регулювання Г-Д 1 – за двоко-
нтурною схемою підлеглого регулювання;  2- за одноконтурною схемою  
з одним ПІД- регулятором 
 
При настройці на технічний оптимум (ТО) при а=2, динамічні властивості кон-









ним швидкодійним регулятором, проте кількісно швидкодія і точність регулю-
вання знижуються в 2 рази. 
 
 
2.7. Розрахунок перехідних процесів у системі Г-Д 




Самі перехідні процеси розглядаються також в два етапи: 
- перехідні процеси в ланцюзі збудження генератора 
- перехідні процеси з системі Двигун  - Робочий механізм. 
Розрахунки проводяться  чисельно за допомогою комп'ютера.  
 
7.1 Перехідні процеси в ланцюзі збудження генератора 
Незалежно від виду перехідного процесу (пуск, гальмування, реверс), 
вони мають загальний математичний алгоритм. Результат розрахунку повинен 
містити залежність часових змін струму збудження генератора )(tiвг ,  ЕРС ге-
нератора ).(tEг  
При  перехідних процесах в ланцюзі збудження генератора задіяні опори R1 і 
R4. Опори 2 і 3 виведені. 




















    (58) 






















L    (59) 
Рішення останнього рівняння дає залежність зміни струму збудження в часі.  
У разі гальмування .0,0 1 == RU c  
У разі реверсу .ccp UU −=  
Залежність )(tEг  визначається через струм )(tiвг  намагнічування по характери-
стиці намагнічування генератора. 
 
1. ПУСК. 
Початкові умови нульові 
Рішення для струму збудження має вигляд 
 








Рис. 12  - Струм збудження при пуску 
 




Початкові умови – номінальний струм збудження 
Рішення для струму збудження і для ЕРС мають якісний вигляд наведений на 
рисунку 










Рис. 13  -  Струм збудження при гальмуванні 
 
3. РЕВЕРС. 
Початкові умови - номінальні значення 
Рішення для струму збудження має вигляд 










Рис. 14 -  Струм збудження при реверсі 
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Рішення для ЕРС генератора при реверсі наведено нижче 
 












Рис. 15 -  ЕРС генератора при реверсі 
  
 
2.7.2 Перехідні процеси в якірному колі системи Г-Д 
Для випадків пуску, гальмування і реверсу визначають залежність тим-
часової зміни струму в системі Г-Д  і швидкості двигуна .  





















     (60) 
У розрахунках момент опору вважається реактивним, в значенні рівним нулю 
при нульовій швидкості, але постійним при роботі. 
З основної системи виходять рівняння для струму і швидкості. У формі Коші 



























   (61) 
Складність реалізації системи полягає в наявності чисельної функції похідної 




Особливістю пуску є той факт, що до досягнення струмом значення 
струму навантаження закон зміни струму визначався чисто ЕРС генератора cI і 









tI     (62) 
тільки починаючи із значенням струму  cI починається рух і діє основна систе-
ма рівнянь. 








×= , с     (63) 
Відповідна ЕРС генератора рівна 
Σ×= acгнач RIЕ , В. 
Вирішення основної системи починається з нульової відмітки часу, реа-
льний же час перевищує його на величину запізнювання . 
Початкове значення швидкості 0)0( =ω , а струму . 
Для розрахунку слід узяти лише ту частину кривої ЕРС генератора, що лежить 






Графік зміни швидкості має вигляд 
 










Рис. 16 -  Зміна швидкості двигуна при  пуску 
Графік зміни струму має вигляд 
 














Початкове значення швидкості, ндωω =)0(  а струму cII =)0( . 
Графік зміни швидкості має вигляд: 
 











Рис. 18 -  Зміна швидкості двигуна при гальмуванні 
 
А графік зміни струму має вигляд 










Рис. 19 - Зміна струму двигуна при гальмуванні 
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3. РЕВЕРС 
Початкове значення швидкості ндωω =)0( , а струму cII =)0(  . 
Графік зміни швидкості має вигляд 









Рис. 20 - Зміна швидкості двигуна при реверсі 
 
Графік зміни струму має вигляд 















Вихідні дані до курсового проектування 
 
 Дані перетворювача: 
- номінальна напруга перетворювача 230=пнU , В, 
- номінальна напруга управління 10=унu , В, 
- опір силового ланцюга перетворювача 05.0=прR , Ом, 
- постійна часу перетворювача, 01.0=µT с. 
  
Датчики і шунти: 
- вимірювальний струм шунта, А, 
- вимірювальна напруга шунта, 075.0=шu В, 





ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 
 
Число Коефіцієнти Вентиляція примусова, 
режим ПВ=100% 
Варіант 
нP  нn  нI  
 




























кВт об/хв А Ом - - - кг м2 - - 
01     20 Д-12 2,5 1180 14,6 1,63 990 2 4 0,05 1,6 0,8 
02     21 Д-21 4,5 1030 26 0,95 920 2 4 0,125 1,6 0,8 
03     22 Д-22 6,0 1100 33 0,57 696 2 4 0,155 1,6 0,8 
04     23 Д-31 8,5 840 44 0,42 738 2 4 0,3 2,0 0,8 
05     24 Д-32 12,0 770 65 0,28 558 2 4 0,425 1,6 1,0 
06     25 Д-41 16,0 690 86 0,17 492 2 4 0,8 1,6 1,0 
07     26 Д-806 22,0 650 116 0,1085 372 2 4 1,0 1,6 1,0 
08     27 Д-808 37,0 575 192 0,054 278 2 4 2,0 1,6 1,0 
09     28 Д-810 55,0 550 282 0,0356 234 2 4 3,625 1,2 0,8 
10     29 Д-812 75,0 515 380 0,0230 210 2 4 7,00 1,2 0,8 
11     30 Д-814 110,0 500 550 0,0805 608 2 4 10,25 2,0 0,8 
12     31 Д-816 150,0 480 745 0,084 504 8 4 16,25 2,0 0,8 
13     32 Д-21 5,5 1440 31 0,531 690 2 4 0,125 1,2 0,6 
14     33 Д-22 8,0 1510 43,5 0,322 522 2 4 0,155 1,2 0,6 
15     34 Д-31 12,0 1360 64 0,194 492 2 4 0,3 1,2 0,6 
16     35 Д-32 18,0 1190 94 0,125 372 2 4 0,425 1,2 0,6 
17     36 Д-41 24,0 1100 124 0,072 310 2 4 0,8 1,6 0,8 
18     37 Д-806 32,0 1000 165 0,047 246 2 4 1,0 2,0 0,8 









нP  нn  нI  
 




























MJ  інерції 
приво 










кВт об/хв А Ом - - Ом - кг м2 - - 
39 П52 8,0 1500 43,5 0,269 496 2 150 1500 0,4 1,6 0,8 
40 П61 11,0 1500 59,5 0,187 496 2 133 1800 0,56 2,0 1,0 
41 П62 14,0 1500 73,5 0,1275 370 2 116 1600 0,65 1,5 0,7 
42 П71 19,0 1500 103 0,1235 396 2 76,8 1250 1,4 1,4 0,9 
43 П72 25,0 1500 132 0,0828 324 2 67,0 1100 1,6 1,3 1,0 
44 П81 32,0 1500 166 0,075 324 2 95,5 1600 2,7 1,7 1,0 
45 П82 42,0 1500 218 0,0462 234 2 40,4 936 3,1 1,2 0,9 
46 П91 55,0 1500 287 0,0257 210 2 35,8 870 5,9 1,5 0,8 
47 П92 75,0 1500 381 0,0138 162 2 31,8 830 7,0 1,8 1,0 
48 П101 100 1500 508 0,0131 304 2 37,8 950 10,3 1,3 0,8 
49 П102 125 1500 632 0,079 228 2 32,5 840 12,0 1,5 0,8 
50 П111 160 1500 809 0,0638 216 2 28 850 20,4 1,2 0,7 























А - Ом - Ом - Ом 
П42 15,7 513 1 39 0,294 1350 180 
П51 21,7 434 0,56 35 0,112 1300 120 
П52 28,2 341 0,395 16 0,04 1250 152 
П61 39 341 0,25 15 0,04 1500 120 
П62 50 248 0,182 14 0,028 1400 120 
П71 69,5 297 0,224 6 0,0115 950 43 
П72 91,3 210 0,132 5 0,0072 950 50 
П81 117 222 0,110 4 0,0048 1350 39,5 
П82 152 145 0,0502 3 0,00308 1600 27,2 
П91 217 145 0,0355 4 0,00327 1000 44 
П92 304 105 0,0209 3 0,00169 1000 48,4 
П101 391 93 0,013 3 0,00161 950 37,8 
П102 478 138 0,0095 2 0,00105 850 32,9 
П111 635 126 0,00655 2 0,00077 850 28 
П112 826 100 0,00427 1 0,00045 750 24 
 
 
              Примітки: 1. У таблиці прийняті такі позначення: 
 
яR , яω   - опір (Ом) й число витків обмотки якоря; 
зпR , зпω  - опір (Ом) й число витків на полюсі обмотки послідовного 
               збудження; 
знR , знω  - опір (Ом) й число витків на полюсі обмотки незалежного 
               збудження. 
            2. нU =230 В; нn =1450 об/хв; 2р=4; 2а=2 для всіх генераторів, крім П111 та 








Криві намагнічення генераторів 
 
F, A 200 400 600 800 1000 1200 1600 2000  
П42 Ф, Вб 0,0012 0,00225 0,0032 0,0040 0,0045 0,0049 0,00545 0,0058 
F, A 400 800 1200 1600 2000 2400 3200 4000  
П51 Ф, Вб 0,0022 0,0039 0,0051 0,0057 0,0062 0,0066 0,0070 0,00725 
F, A 400 800 1200 1600 2000 2400 3200 3800  
П52 Ф, Вб 0,0029 0,0053 0,007 0,0078 0,0083 0,0088 0,00965 0,01 
F, A 400 800 1200 1600 2000 2400 3200 4000  
П61 Ф, Вб 0,0031 0,0052 0,0065 0,0073 0,0079 0,0083 0,0087 0,0089 
F, A 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200  
П62 Ф, Вб 0,0035 0,0063 0,0083 0,0097 0,0105 0,0110 0,0114 0,0116 
F, A 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 12000  
П71 Ф, Вб 0,0031 0,0053 0,00687 0,0081 0,0088 0,0094 0,0103 0,0112 
F, A 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000 14000  
П72 Ф, Вб 0,0035 0,00625 0,0085 0,0103 0,0123 0,0135 0,0141 0,0147 
F, A 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000 14000  
П81 Ф, Вб 0,0035 0,0063 0,0085 0,01 0,0121 0,0137 0,0147 0,0162 
F, A 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000  
П82 Ф, Вб 0,005 0,0096 0,0112 0,0147 0,0154 0,016 0,0194 0,020 
F, A 800 1600 2400 3200 4000 5600 7200 0  
П91 Ф, Вб 0,006 0,0105 0,0147 0,017 0,0185 0,0205 0,0215 0,0005 
F, A 800 1600 2400 3200 4000 5600 7200 0  
П92 Ф, Вб 0,008 0,015 0,0196 0,0228 0,0245 0,027 0,0285 0,001 
F, A 800 1600 2400 3200 4000 5600 7200 0  
П101 Ф, Вб 0,007 0,013 0,0185 0,023 0,0265 0,03 0,032 0,001 
F, A 800 1600 2400 3200 4000 5600 7200 0  
П102 Ф, Вб 0,0085 0,0167 0,024 0,0305 0,034 0,0385 0,041 0,001 
F, A 800 1600 2400 3200 4000 5600 7200 0  
П111 Ф, Вб 0,0095 0,018 0,0265 0,032 0,036 0,041 0,0435 0,001 
F, A 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000  
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